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Forklarar pa eget ansvar att:
DSVCG2-4 — Kanalgivare for VOC, temperatur och relativ luftfuktighet

nar den installeras, underhalls och anvands i applikationer for vilka den ar konstruerad och i 6verensstimmelse med relevanta
installationsstandarder och tillverkarens instruktioner, féljer bestimmelserna i féljande relevanta EU-harmoniseringslagstiftning,
dar sa ar tillampligt:

Lagspanningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU

EN 60529:2019 Skyddsgrader for kapslingar (IP-klass)

EN IEC 60730-1:2022 Automatiska elektriska styrsystem — Del 1: Allmanna krav
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

EN 61326-1:2021 Elektrisk utrustning for matning, styrning och laboratoriebruk — EMC-krav — Del 1: Allmanna
krav
EN 61326-2-3:2021 Elektrisk utrustning for méatning, styrning och laboratoriebruk — EMC-krav — Del 2-3: Sarskilda

krav — Provningskonfiguration, driftsforhallanden och prestandakriterier for givare med
inbyggd eller extern signalbehandling

EN 61326-2-5:2021 Elektrisk utrustning for méatning, styrning och laboratoriebruk — EMC-krav — Del 2-5: Sarskilda
krav — Provningskonfigurationer, driftsforhallanden och prestandakriterier for faltutrustning
med faltbussgranssnitt enligt IEC 61784-1

WEEE-direktiv 2012/19/EU — Avfall fran elektrisk och elektronisk utrustning

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3) av den 31 mars 2015 om &éndring av bilaga Il till
Europaparlamentets och radets direktiv 2011/65/EU vad giller férteckningen 6ver amnen som omfattas av begriansningar

EN IEC 63000:2018/A1:2020 Teknisk dokumentation for beddmning av elektriska och elektroniska produkter med avseende
pa begransningen av farliga @mnen

Produkterna far endast installeras och underhallas av behorig personal i enlighet med lokala bestammelser. Denna férsakran
géller endast om enheterna anvands och installeras enligt produktens monteringsanvisningar. De produkter, enheter eller
underenheter som omfattas av denna forsdkran om dverensstimmelse far inte tas i bruk férran den maskin i vilken de ska
inbyggas har forklarats 6verensstdamma med bestammelserna i tillimpliga direktiv. Denna forsakran ar endast nédvandig om
produkten ska inbyggas i en maskin eller ett system (t.ex. sdkerhetskomponent).

CE-market ar anbringat.
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